& PGNIiG | TERMIKA

Informacja REMIT

z dnia:|-

nr:62434

Typ ubytku:

Nieplanowane

Elektrownia:

EC Siekierki

Jednostka:

EC Siekierki WSIB 08

Wielkosé ubytku:

120,00

Czas powstania informaciji:

Poczatek zdarzenia:

21-04-12 23:30

Koniec zdarzenia:

21-04-13 13:51

Uwagi:

zakoniczono remont,
zsynchronizowano turbine




