& PGNIiG | TERMIKA

Informacja REMIT

z dnia: 22-07-13

nr: 645398

Typ ubytku:

Nieplanowane

Elektrownia:

EC Siekierki

Jednostka:

EC Siekierki WSIB 08

Wielkosé ubytku:

125,00

Czas powstania informaciji:

22-07-13 16:15

Poczatek zdarzenia:

22-07-14 13:06

Koniec zdarzenia:

22-07-15 23:59

Uwagi:

Niesprawne zawory bezpieczenstwa
na czesci Sredniopreznej turbiny




